Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Lesznie
ON-HK.9011.7.8.2023 Leszno, dnia {0 wip 777
Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul Lipowa 76A
64-100 Leszno
DECYZJA

Na podstawie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz.
2000 tj.) w zwigzku z art. 37 ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 4 marca 1985r.
(Dz. U. z 2021 poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 4 oraz art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym =zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(Dz.U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.) oraz zgodnie z § 9 ust.1, 2, 4 1 5 Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lesznie po rozpatrzeniu wniosku strony przedstawionym w pismie z dnia 10 lutego 2023r.
znak : LAB-P-0001/2023 wraz z zalgczonymi dokumentami oraz protokotu z kontroli
laboratorium nr: OL-W.904.2.2023 z dnia 2 marca 2023r.

postanawia

zatwierdzi¢ Laboratorium Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji w Lesznie
ul. Lipowa 76A w zakresie udokumentowania systemu jakos$ci prowadzonych badan wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnym
wydaniu normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2018-2 do dnia 8 marca 2024 roku w zakresie :

1. Analiz mikrobiologicznych :
- wykrywanie i oznaczanie ilosciowe Escherichia coli w wodzie

wg. PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
- wykrywanie i oznaczanie iloSciowe bakterii grupy coli w wodzie

wg. PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
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wykrywanie 1 oznaczanie iloSciowe Escherichia coli w wodzie wg. PN-EN ISO 9308-
2:2014-06

wykrywanie 1 oznaczanie ilo$ciowe bakterii grupy coli w wodzie wg. PN-EN ISO 9308-
2:2014-06

wykrywanie i oznaczanie iloSciowe enterokokéw wg PN-EN ISO 7899-2:2004
wykrywanie i oznaczanie Pseudomonas aeruginosa PN-EN ISO 16266:200

badanie ogoélnej liczby mikroorganizméw w (22 + 2)°C inkubacji metodg posiewu

wglebnego na agarze odzywczym — wg normy PN-EN ISO 6222:2004

(dotyczy wody wprowadzanej do jednostkowych opakowan, wody w cysternach i

zbiornikach magazynujacych — Zatacznik nr 1 cze$¢ A — Tabela 2, 3 1 4)

badanie ogdlnej liczby mikroorganizméw w temp.(36 + 2)°C inkubacji metodg posiewu

wglebnego na agarze odzywezym - wg normy PN-EN ISO 6222:2004

(dotyczy wody wprowadzanej do jednostkowych opakowan, wody w cysternach i

zbiornikach magazynujacych — Zatgcznik nr 1 cz¢$¢ A — Tabela 2,31 4)

Analiz fizyko-chemicznych :

barwa wg PN-EN ISO 7887:2012 met. C + Ap1:2015
metno$¢ wg PN-EN ISO 7027-1:2016

przewodnos¢ w 25°C wg PN-EN 27888:1999

pH wg PN-EN ISO 10523:2012

amonowy jon wg. PN-ISO 7150 — 1:2002
- mangan wg PN-EN ISO 11885: 2009

- zelazo wg PN-EN ISO 11885:2009

- siarczany wg PN-EN ISO 10304-1:2009
- s0d wg PN-ISO 9964-3:1994

- twardo$¢ wg PN-ISO 6059:1999

- srebro wg PN-EN ISO 11885:2009

- bor wg PN-EN ISO 11885:2009

- glin wg PN-EN ISO 11885:2009

- nikiel wg PN-EN ISO 11885:2009

- otéw wg PN-EN ISO 11885:2009
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- chrom wg PN-EN ISO 11885:2009

- kadm wg PN-EN ISO 11885:2009

- miedz wg PN-EN ISO 11885:2009

- chlorki wg PN-EN ISO 10304-1 2009
- fluorki wg PN-EN ISO 10304-1:2009
- azotany wg PN-EN ISO 10304-1:2009
- azotyny wg PN-EN ISO 10304-1:2009

zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami lub wlasnymi Procedurami Badawczymi,
na ktére Laboratorium Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Lesznie ul. Lipowa 76A uzyskalo certyfikat akredytacyjny nr AB 1214 — zakres
akredytacji wydanie nr 14 z dnia 5 lipca 2022r. wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

uzasadnienie

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie ul. Lipowa 76A
zwrocito si¢ z wnioskiem przedstawionym w pisSmie z dnia 10 lutego 2023r. znak :
LAB-P-0001/2023 o zatwierdzenie Laboratorium Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagow
i Kanalizacji w Lesznie w zakresie udokumentowania systemu jakosci prowadzonych badan
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnym
wydaniu normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami).

Do wniosku dotgczono :

- wykaz parametrow 1 metod badawczych do =zatwierdzenia przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie

- zestawienie charakterystyk metod fizyko — chemicznych, radiochemicznych stosowanych
w badaniach wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

- zestawienie wynikow i ocen¢ badan biegtosci

- liste pracownikow upowaznionych do pobierania probek wody (wraz z zaswiadczeniami
oraz certyfikatem)

- wzOr sprawozdania z badan

wykaz 0s6b upowaznionych do autoryzacji sprawozdan z badan.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie, po analizie przedstawionych
dokumentéw oraz protokotu z kontroli laboratorium Miejskiego Przedsigbiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Lesznie ul. Lipowa 76A nr : OL-W.904.2.2023
z dnia 2 marca 2023r.orzekt jak w sentencji.
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Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Wielkopolskiego
Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego Poznan ul. Noskowskiego 23
za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie
ul. Niepodleglosci 66 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lesznie w trakcie biegu terminu do jego wniesienia.

Z dniem dorgczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lesznie
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez strong¢ postepowania
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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Otrzymuje:

1. Miejskie Przedsigbiorstwo

Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Lipowa 76A, 64 — 100 Leszno

2. Wojewddzka Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Poznaniu

ul. Noskowskiego 23, 61 — 705 Poznan

3. ala

PB-K
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